
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
จางปรับปรุงหลังคาอาคาร 3 จํานวน 1 งาน 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ไดดําเนินการเปดใหการรักษาพยาบาลตั้งแตป พ.ศ.2508 ไดมีการกอสราง

อาคาร  ซึ่งอาคาร 3 มีอายุการใชงานมากกวา 30 ป เกิดการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา หลังคากระเบื้องลอนคู 
เสื่อมสภาพ แตกชํารุดเสียหาย เมื่อฝนตก เกิดน้ําทวมขังบนดาดฟา ไหลซึมสูดานลาง เกิดความเดือดรอน เสียหาย
ตออาคารและทรัพยสินของทางราชการ จึงตองมีการปรับปรุงหลังคาและซอมแซมกันซึมดาดฟา อาคาร 3  

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือปรับปรุงซอมแซมหลังคาและดาดฟาอาคาร 3 ที่แตกราวใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดตามปกติและยืด

อายุการใชงานของอาคารใหสามารถใชงานไดยาวนานขึ้น 

3. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 
3.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
3.3  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
3.4  ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปน

ผูที่ ไมผ านเกณฑการประเมินผลการปฏิบั ติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5  ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของ
รัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

3.6  มีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7  เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานดังกลาว 
3.8  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแกโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม

หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการจางคร้ังนี ้
3.9  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอ

ไดมีคาํสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
3.10 ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี ้

   กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ
จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญา
ของผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 

  กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักกิจการรวม
คานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ 

สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา
ทุกรายจะตองมีคณุสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

3.11 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government 
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.12 ผูย่ืนขอเสนอ ... 
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3.12  ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงิน           
ไมนอยกวา 250,000.00 บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน ) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ
หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่โรงพยาบาลเชื่อถือ 

4. ขอบเขตของงาน 
4.1 จางซอมแซมดาดฟาอาคาร 3 จํานวน 1 งาน พ้ืนที่โดยประมาณ 359 ตรม. รวมพ้ืนที่ดาดฟาอาคาร, 

พ้ืนที่ดาดฟาเหนือบันไดหองเครื่องลิฟตและถังเก็บน้ํา  
 4.1.1 ผูรับจางตองดําเนินการทําความสะอาดพื้นผิวและเตรียมพื้นผิวของดาดฟา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบกันซมึที่จะติดตั้งใหม  
4.1.2 ผูรับจางตองตรวจสอบและซอมแซมรอยแตกราวของพื้นดาดฟา ที่มีพื้นที่ประมาณ 310 ตรม. โดยใช

เครื่องตัดคอนกรีตบริเวณตามแนวรอยราวใหลึกลงไปในเนื้อคอนกรีตประมาณ 4-5 มิลลิเมตร ความกวางของรองกวาง
เทากับความหนาของใบตัด พรอมทําความสะอาดใหเรียบรอย และใหผูรับจางทําการอุดยาแนวรองคอนกรีตที่ตัดไวดวยวัสดุ
อุดรอยแตกราว (PU Sealant ชนิดมีคาความยืดตัว (Elongation @ Break) ไมนอยกวา 500% คาความทนแรงดึง (Tensile 
Strength) 1.5 – 2.0 นิวตันตอตารางมิลลิเมตร (N/mm2)) พรอมปรับระดับพ้ืนใหมีระนาบเสมอกันไมเปนแอง 

 4.1.3 งานติดตั้งระบบกันซึม ตองดําเนินการตามลําดับ ดังนี ้
 (1) ผูรับจางตองทําความสะอาดพ้ืนผิวที่จะติดตั้งระบบกันซึมทั้งหมด ซอมรอยแตกราวและยา

ขอบมุมดวย PU Sealant 
 (2) ผูรับจางตองใชวัสดุกันซมึชนิดซีเมนตยืดหยุน ทาทับ 2 เที่ยว 

  (3) ผูรับจางตองใชวัสดุกันซมึโพลียูริเทน ทาทับ 2 เที่ยว โดยวัสดุการซึมโพลียูริเทนตองมีคาการ
ยดืตัว (Elongation @ Break) ไมนอยกวา 500% ตาม Technical Data   

4.1.4  ผูยื่นขอเสนอตองเสนอผลิตภัณฑของบริษัทฯ ผูผลิตยี่หอ ทีโอเอ, แลงโก หรือ จระเข หรือเทียบเทา 
4.1.5 วัสดุกันซึมตองมีมาตรฐานรับรอง 

4.2 จางปรับปรุงหลังคา อาคาร 3 จํานวน 1 งาน พื้นที่โดยประมาณ 576 ตารางเมตร รายละเอียดดังนี้ 
4.2.1 งานรื้อถอน (หลังคาอาคาร 3) 

          - งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (รื้อขนไป)   
4.2.2 งานติดตั้ง (หลังคาอาคาร 3) 

          (1) แผนเหล็กรีดลอน(Metal sheet) เคลือบอะลูซิงค ความหนาไมนอยกวา 0.35 มม.       
ความกวางไมนอยกวา 75 เซนติเมตร จํานวน 576 ตารางเมตร มีมาตรฐานอุตสาหกรรม  มอก. 2228-2559   

          (2)  แผนเหล็กครอบขาง (Metal sheet) เคลือบอะลูซิงค ความหนาไมนอยกวา 0.35 มม. ความยาว 31 เมตร 
         (3)  แผนเหล็กครอบสัน (Metal sheet) เคลือบอะลูซิงค ความหนาไมนอยกวา 0.35 มม. ความยาว  35 เมตร 

          (4) ตะปูเกลียว ขนาด 1 1/2 นิ้ว  จํานวนไมนอยกวา 4 ตัวตอตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการและปริมาณงานที่แนบ   

5. เงื่อนไขอื่นๆ 

5.1 ผูรับจางตองขออนุมัติวัสดุที่จะใชทุกครั้งกอนเขาดําเนินการ และตองไดรับอนุมัติกอน จึงดําเนินการได 
โดยแนบรายละเอียด ดังนี ้

 5.1.1 เอกสารหรือหลักฐานที่ระบุการรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิต หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ
ของผลิตภัณฑหรือวัสดุหลักที่ใชในการดําเนินงาน  

 5.1.2 เอกสารทั้งหมดที่แสดงถึงรายละเอียดคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะ รวมถึงวัสดุอุปกรณ 
ที่ใชในการดําเนินงาน  

5.2 ผลิตภัณฑ ... 
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5.2 ผลิตภัณฑหรือวัสดุหลักในการดําเนินงาน ตามขอ 5.1.1 ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้  
5.2.1 วัสดุกันซึมชนิดซีเมนตยืดหยุน  
5.2.2 วัสดุกันซึมโพลียูริเทน 
5.2.3 แผนเหล็กรีดลอน(Metal sheet) ตามขอ 4.2.2 (1) 

5.3 ผูรับจางตองจัดหาชางฝมือดี ประณีต มีความรู ความสามารถกับงาน อีกทั้งถูกตองตามชนิด และลักษณะ
ของงานแตละประเภทมาปฏิบัติงานนี้โดยตลอด 

5.4 ผูรับจางตองเสนอแผนการดําเนินงานในแตละข้ันตอนใหโรงพยาบาลฯ โดยแสดงถึงข้ันตอนของการทํางาน
และระยะเวลา เพ่ือโรงพยาบาลฯ จะไดแจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเขาตรวจสอบ ณ สถานที่
ปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงาน 

5.5 กอนเขาดําเนินการปฏิบัติงาน ผูรับจางตองทําหนังสือแจงใหโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ทราบลวงหนา
เปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ เพ่ือจัดเตรียมสถานท่ี 

5.6 การเขามาปฏิบัติงานของผูรับจางจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอยางเครงครัด 
5.7 ผูรับจางจะตองสงรายงานสรุปผลความคืบหนาของการปฏิบัติงาน เปนลายลักษณอักษรจํานวน  

1 ชุด ใหแกโรงพยาบาลฯโดยสม่ําเสมอทุกๆ 7 วัน และสิ้นสุดลงเมื่อสงมอบงานใหแกโรงพยาบาลฯ 
เรียบรอยแลว โดยรายงานดังกลาว ผูรับจางตองเริ่มทําตั้งแตมีผลผูกพันตามสัญญา และสิ้นสุดลงเมื่อสงมอบงาน
ใหแกโรงพยาบาลฯ เรียบรอยแลว รายงานดังกลาวจะตองประกอบดวยรายละเอียดอยางนอยดังนี ้คือ 

  1) จํานวนพนักงานที่ปฏิบัติงานทั้งหมด 
  2) จํานวนวัสดุ และอุปกรณที่เขามายังหนวยงาน 
  3) รายละเอียดงานที่ไดดําเนินการไป 
  4) งานที่ลาชา (ถามี) 
  5) เหตุการณพิเศษอื่นๆ เชน อุบัติเหตุ 

5.8 ผูรับจางตองจัดทําปายโครงการ ตามรายละเอียดขอกําหนดตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ และหนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ    
ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๒๓๑ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยติดตั้งไว ณ สถานที่กอสรางภายใน        
๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5.9 การขนยายสิ่งกีดขวางของทางราชการเก่ียวกับการดําเนินการใหเปนหนาที่ของผูรับจาง เมื่อแลวเสร็จ
จะตองขนยายเขาที่เดิมใหเรียบรอยกอนสงมอบงานตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของโรงพยาบาล 

5.10 ในระหวางดําเนินการหากเกิดความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความประมาทเลินเลอของผูรับจาง/
ผูปฏิบัติงานของผูรับจางตอทรัพยสินของโรงพยาบาลฯหรือทรัพยสินของผูรับจางเอง ผูรับจางตอง
รับผิดชอบคาความเสียหายเองทั้งหมด โดยโรงพยาบาลฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

5.11 เมื่องานแลวเสร็จผูรับจางจะตองทําความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งรอยเปรอะเปอน ซึ่งเกิดจาก
การปฏิบัติงานของผูรับจางใหเรียบรอยกอนสงมอบงาน 

5.12 วัสดุทุกชนิดท่ีจะนํามาใชงานนี้ จะตองเปนของใหมที่มีคุณภาพดีและไมเคยใชงานใดมากอน 
5.13 ในกรณีที่ตรวจสอบไดวามีการปลอมแปลง สับเปลี่ยน หลีกเลี่ยงหรือใชวัสดุที่มีคุณภาพต่ํากวาที่ทางราชการ

กําหนด ทางราชการมีสิทธิ์จะยับยั้งหยุดงานหรือนําวัสดุนั้นๆ ไปตรวจสอบคณุภาพไดโดยไมมีการขยายเวลาใน
การทํางานออกไปอีก เพราะเปนการแสดงใหเห็นวาผูรับจางมีเจตนาและจงใจที่จะเอาเปรียบทางราชการ  

5.14 ผูรับจาง/ผูปฏิบัติงาน หามดื่มสุราหรือเสพของมึนเมา สิ่งเสพติด บุหรี่ และหามสงเสียงดัง ในระหวาง
ปฏิบัติงานอยางเด็ดขาด 

5.15 ผูรับจาง ... 
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5.15  ผูรับจางตองใชพัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑที่จะใชในงานกอสรางเปนพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ    
โดยตองใชไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของมูลคาพัสดุที่จะใชในงานกอสรางท้ังหมดตามสัญญา 

5.16 ผูรับจางตองใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศไมนอยกวา รอยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ตองใชทั้งหมดตามสัญญา 

6. การรับประกัน 
 ผูรับจางตองรับประกันงานจางเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่ไดรับมอบงานดังกลาว หากมีเหตุ

ชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจางน้ี เกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูกตอง
หรือทําไวไมเรียบรอย หรือทําไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไขใหเปนที่เรียบรอยโดย
ไมชักชา โดยผูวาจางไมตองออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผูรับจางไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด 7 (เจ็ด) วัน 
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจางหรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาที่ผูวาจางกําหนด   
ใหผูวาจางมีสิทธิที่จะทําการนั้นเองหรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น 

7.  ระยะเวลาสงมอบงาน 
 กําหนดสงมอบภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

8. อัตราคาปรับ 
 หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวในสัญญา และผูวาจางยังมิไดบอกเลิก

สัญญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจาง ในอัตรารอยละ 0.10 ตอวัน ของคาจางที่ยังไมไดรับมอบ 

9. หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอ 
  การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา 

10.  การเบิกจาย 
   การจายเงินคางานจะจายใหผูรับจางเปนราคาเหมารวม โดยจายเพียงงวดเดียว เมื่อผูรับจางไดทํางานทั้งหมดแลว
เสร็จบริบูรณตามสัญญา กําหนดจายเงิน ๑๐๐% หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรบัพัสดุเรียบรอยแลว 

11. สถานท่ีติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม  
       สถานที่ติดตอ :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 50200  โทรศัพท : 053-920200 ตอ 260,226 

 










	TOR จ้างปรับปรุงหลังคาอาคาร 3 - ประกาศ
	แบบปรับปรุงหลังคาอาคาร 3

